Załącznik nr 2 do umowy
	ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISU CENTRAL WENTYLACYJNYCH

	1.prąd-automatyka

	  1.1. pomiar poboru prądu 

	        1.1.1 sprężarki 

	        1.1.2 silników wentylatorów 

	   1.2 sprawdzenie działania

	       1.2.1 siłowników przepustnic

	       1.2.2 presostatów

	       1.2.3 zaworów trójdrogowych

	       1.2.4 czujników co

	       1.2.5 czujników temperatury

	       1.2.6 czujników wilgotności

	       1.2.7 czujnika przeciwzamrożeniowego

	   1.3 sprawdzenie połączeń elektrycznych

	2. czystość i higiena

	   2.1 czyszczenie i dezynfekcja

	       2.1.1 komór centrali

	       2.1.2 chłodnicy

	       2.1.3 nagrzewnicy

	       2.1.4 wymiennika ciepła

	   2.2 wymiana filtrów powietrza

	   2.3 czyszczenie czerpni powietrza

	dodatkowo, o ile zamontowano

	3. instalacja chłodnicza

	   3.1 sprawdzenie szczelności układu

	   3.2 likwidacja wycieku ( w przypadku stwierdzenia )

	   3.3 uzupełnienie czynnika, typ freonu, ilość

	   3.4 sprawdzenie ciśnienia układu chłodniczego

	4. skropliny 

	   4.1 sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin

	   4.2 czyszczenie tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

	5. sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia

	6. sprawdzenie działania wyposażenia opcjonalnego

	  6.1 restartu

	  6.2 zestawu pracy zimowej

	  6.3 grzałki karteru sprężarki

	  6.4 pompki skroplin

	ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISU KLIMATYZATORA

	1. instalacja chłodnicza

	   1.1 sprawdzenie szczelności układu

	   1.2 likwidacja wycieku ( w przypadku stwierdzenia )

	   1.3 uzupełnienie czynnika

	   1.4 sprawdzenie temperatury nawiewu jednostki wewnętrznej

	   1.5 sprawdzenie ciśnienia układu chłodniczego 

	2.instalacja elektryczna

	   2.1 pomiar poboru prądu sprężarki

	   2.2 sprawdzenie działania jednostki wewnętrznej

	   2.3 sprawdzenie połączeń elektrycznych

	3. czystość i higiena

	   3.1 czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza

	   3.2 mycie jednostki wewnętrznej

	   3.3 dezynfekcja jednostki wewnętrznej-parownik, taca skroplin

	   3.4 mycie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej

	4. skropliny 

	   4.1 sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin

	   4.2 czyszczenie tacy ociekowej jednostki zewnętrznej


