Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA: 
PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO REGIONALNEGO SZPITALA 
W KOŁOBRZEGU

Zamawiający określił zakres robót budowlanych następująco:

Wykonanie przebudowy bloku operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami wg projektu, rysunków zamiennych, przedmiarów robót oraz poniższego opisu w zakresie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku diagnostyczno-zabiegowym B.
Przedmiary robót są elementem pomocniczym do złożenia oferty. Podstawą do realizacji zadania jest projekt z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi opisami przedmiotu zamówienia.

UWAGA!!!

Wszystkie prace powodujące hałas lub wibracje na bloku operacyjnym nie mogą być wykonywane w czasie trwania zabiegów operacyjnych. Planowany czas wykonywania zabiegów 08:30 – 14:30. Czas ten może ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi dostosować tryb pracy do trybu pracy bloku operacyjnego.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania zobowiązany jest do zsynchronizowania całości instalacji z wcześniejszymi etapami – integracja wszystkich systemów: wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wod-kan, elektryczne, teleinformatyczne, komputerowe itp., celem prawidłowego funkcjonowania wszystkich systemów na bloku operacyjnym.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót. Harmonogram ten będzie podstawą do zaplanowania przez Zamawiającego dostaw urządzeń, które muszą być zamontowane na bloku operacyjnym. Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego na co najmniej 14 dni o możliwości wpięcia w wykonywane instalacje podłączeń do urządzeń medycznych (np. kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, kamery, systemy monitorowania sali itp.). Wykonawca w zaplanowanych terminach będzie musiał udostępnić miejsce wykonywania robót dostawcom powyższych urządzeń. 
1. W ramach robót ogólnobudowlanych należy wykonać:
a) Niski parter - Pomieszczenie wentylatorni

1) Demontaż istniejących central wentylacyjnych kolidujących z projektowanymi centralami wentylacyjnymi dla planowanego zakresu (patrz opis wentylacji i klimatyzacji);

2) Wykonanie nowych otworów w posadzce i suficie celem poprowadzenia nowych kanałów wentylacyjnych (wyłącznie dla planowanego zakresu), będzie to wiązać się z częściową wymianą płyt stropowych; 

3) Skucie posadzki na obszarze posadowienia nowych central i wykonanie nowej posadzki;

4) Demontaż istniejących instalacji w objętych opracowaniem pomieszczeniach oraz w szachtach instalacyjnych niezbędnych do funkcjonowania ww. obszaru (patrz opisy instalacyjne); 
b) Wysoki parter – pomieszczenia bloku operacyjnego

1) Rozbiórkę ścianek działowych wraz z demontażem drzwi zgodnie z częścią rysunkową dla planowanego obszaru;

2) Wykonanie nowych ścianek działowych ;

3) Na etapie wykonywania nowych posadzek konieczne może okazać się skucie części istniejących warstw posadzkowych lub wykonanie nadlewek celem ujednolicenia poziomu podłogi;

4) Wykonanie nowych otworów w szachtach oraz wykonanie uzupełnień posadzek (patrz część konstrukcyjna) w miejscach zmniejszenia istniejących szachtów.

5) Na obszarze objętym opracowaniem, uszczelnienie szachów projektowanych 
i istniejących w miejscach przejść przez stropy systemem zapewniającym klasę EI60.

6) Wzmocnienie istniejącego stropu nad pomieszczeniem nr 30 dla potrzeb zamocowania kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej
7) Inne prace budowlane niezbędne do osiągnięcia pełnej funkcjonalności planowanego obszaru.
(Uwaga: Na etapie realizacji konieczne będą prace zabezpieczające pomieszczenia nie objęte danym etapem przed zanieczyszczeniami i nadmiernym hałasem – wykonanie tymczasowych szczelnych ścianek działowych np. z płyt GK, należy też uzgodnić z Inwestorem sposób wywozu gruzu i dostawy materiałów).
2. W ramach instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać:
1) Demontaż istniejącej instalacji w objętym opracowaniem obszarze;

2) Prace w zakresie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników i osprzętu zaplecza socjalno-magazynowego 
3) W ramach instalacji ciepła technologicznego należy wykonać:
1) Instalację na trasie od węzła cieplnego do wymiennika w wentylatorni oraz dalej do poszczególnych nagrzewnic układów wentylacyjnych objętych tym zakresem (patrz opis wentylacji i klimatyzacji) wraz z wykonaniem zaślepionych odgałęzień do pozostałych nagrzewnic.
2) Przepięcie istniejących rurociągów CT zasilających nagrzewnice central wentylacyjnych VI piętra – sal operacyjnych bloków operacyjnych otolaryngologicznego 
i okulistycznego, w istniejący nowy wymiennik. 
3. W ramach instalacji wod-kan należy wykonać:
1) Demontaż istniejącej instalacji w objętym opracowaniem obszarze;
2) Kompleksowe prace w zakresie pionów wod-kan zaplecza sali operacyjnej –pom.30 oraz pomieszczeń zaplecza socjalno-magazynowego wraz z montażem kompletnej armatury dla wszystkich pomieszczeń
3) Wymienić hydrant przy pionie HP3 oraz wykonać podłączenie tego hydrantu
4) Zamontować nowy hydrant HP 2 wraz z wykonaniem nowego podejścia
5) Wymienić odprowadzenia istniejącej kanalizacji z  pierwszego piętra na rury PCV
4. W ramach instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać:
1) Demontaż istniejącej instalacji w objętym opracowaniem obszarze;
2) Prace w zakresie układu KN1/KW1, KN4/KW4 wraz z niezbędnym sterowaniem;

3) Prace w zakresie układu N1 i N2 wraz z niezbędnym sterowaniem; 

4) Wykonanie automatyki wentylacji i klimatyzacji w niezbędnym zakresie.
5. W ramach instalacji elektrycznych należy wykonać:
1) Tablice TOSR 1 oraz wszystkie instalacje elektryczne w ramach planowanego obszaru;

2) Instalacje niskoprądowe dla danego obszaru.
6. W ramach instalacji sieci elektryczno-logicznej na potrzeby urządzeń komputerowych należy wykonać:
Instalacja teleinformatyczna wykonana na bazie nieekranowanego okablowania strukturalnego kategorii 6 obejmująca 19 podwójnych gniazd: 

1. Śluza dla pacjenta




1 kpl.

2. Dyżurka pielęgniarek anastezjologicznych

1 kpl.

3. Dyżurka pielęgniarek operacyjnych


1 kpl.

4. Dyżurka pielęgniarki oddziałowej


1 kpl.

5. Dyżurka lekarzy anastezjologów


1 kpl.

6. Sala operacyjna nr 1

a) Kolumna anastezjologiczna


1 kpl. bez zasilania

b) Kolumna laparaskopowa


1 kpl. bez zasilania

c) Telewizor




1 kpl. bez zasilania

d) Ściany boczne




2 kpl. bez zasilania

7. Pokój socjalny





2 kpl.

8. Pokój lekarski „komputerowy”


4 kpl.

9. Magazyny





3 kpl.


Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to do każdego podwójnego gniazda RJ45 należy zamontować potrójne gniazdo zasilające zasilane z wydzielonego obwodu dla urządzeń komputerowych.

Instalację sprowadzić do dostarczonej szafy dystrybucyjnej.

Wyniki pomiarów okablowania teleinformatycznego w formie wydruku zbiorczego dla kabli miedzianych i światłowodowych oraz szczegółowe w formie elektronicznej i wykresów z pomiarów reflektometrycznych muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej użytkownikowi przy odbiorze robót.

Należy przeprowadzić certyfikację sieci – okres gwarancji - 25 lat

7. W ramach instalacji gazów medycznych należy wykonać
1) Instalację zgodnie z dokumentacją w zakresie niezbędnym dla zasilania pomieszczeń objętych opracowaniem zgodnie z dokumentacją.

Zmiany do projektu:

Należy uwzględnić zmiany w zakresie określonym w załącznikach – rysunki zamienne oraz opisy szczegółowe rozwiązań projektowych.
