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Przedmiot zamówienia:   Dostawa 10 sztuk zasilaczy awaryjnych na potrzeby działu Administracji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

	
	Parametry oferowanego zasilacza
	Spełnienie wymaganego warunku
	Wartość oferowanych parametrów i/lub nazwa producenta, typ

	1.
	Producent nazwa i typ
	podać
	Producent nazwa i typ

	2.
	Moc pozorna
	>= 800 VA
	Moc pozorna
	

	3.
	Moc rzeczywista
	>= 480 Wat
	Moc rzeczywista
	

	4.
	Czas przełączenia na UPS
	<= 6 ms
	Czas przełączenia na UPS
	

	5.
	Liczba, typ gniazd wyjściowych
	>= 2 x Schuko
	Liczba, typ gniazd wyjściowych
	

	6.
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	>= 3 min
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	

	7.
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	>= 6 min
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	

	8.
	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC]
	230
	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC]
	

	9.
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%]
	184 - 276
	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%]
	

	10.
	Zabezpieczenia
	• przeciążeniowe
• przepięciowe
	Zabezpieczenia
	

	11.
	Porty komunikacji
	USB
	Porty komunikacji
	

	12.
	Sygnalizacja
	• praca z sieci zasilającej 
• praca z baterii 
• ładowanie baterii
• przeciążenia UPSa 
	Sygnalizacja
	

	13.
	Rodzaj
	wolnostojący
	Rodzaj
	

	14.
	Okres gwarancji 
i wsparcia serwisowego  na zasilacze UPS
	>= 2 lata
	Okres gwarancji 
i wsparcia serwisowego  na zasilacze UPS
	

	15.
	Czas usunięcia awarii
	Serwis door to door =< 14 dni roboczych 
	Czas usunięcia awarii
	



