Załącznik nr 4
Dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz przegląd i konserwacja UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

1. Etap pierwszy: 

· zadanie pierwsze:

· dokonać wymiany i unieszkodliwienia baterii akumulatorów w  UPS-ach;

· wykonać przegląd i konserwację (czyszczenie, sprawdzenie konfiguracji).
	Lp.
	Miejsce posadowienia UPS, typ
	Rodzaj akumulatora
	Ilość szt.
	Data zamontowania

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	  Okulistyka 

UPS KR3000

S/N A902A0962BO
	Suneom

SH 7,2Ah-12V
	8
	11.2007 r.

	
	
	
	
	

	2. 
	Laryngologia 

ActivePower
	FIAMM

12FGH23

12V 5Ah
	8
	01.2008 r.

	
	
	
	
	

	3. 
	Noworodki 

CEZ 2000 2kVA 

(szacht elektryczny)
	EP 6x7,2 Ah
	6
	12.2008 r.

	
	
	
	
	

	4.
	Trakt porodowy

CEZ 2000 

2kVA

(szacht elektryczny)
	EP 6x7,2 Ah
	6
	12.2008 r.

	5. 
	Trakt porodowy 

Fideltronik Ares 3000 Rack 

MB4814 Rack

3kVA
	GP 1272 

7,2Ah 12V
	8

Moduł baterii MB 4814 Rack
	12.2008 r.


· zadanie drugie:

· wykonać przegląd i konserwację serwisową (czyszczenie, sprawdzenie konfiguracji).

	Lp.
	Miejsce posadowienia UPS, typ
	Rodzaj akumulatora
	Ilość szt.
	Data zamontowania

	
	
	
	
	

	1.
	OIT 

UPS SR020T

P/N UT2M20KA0A00F9  

20kVA
	Acumax AML 55-12

12V , 55Ah
	40
	01.2011 r.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Rozdzielnia nr 100 

ETA-Power Art 3/1

7,5 kVA 

(zasilanie endospopii)

Serial Number: 0908D0421001
	Europower 

ED 17-12 

17Ah URLA

6-9lat – 200C

5lat – 250C

	20
	02.2010 r.

	
	
	
	
	

	3..
	Wentylatornia 

UPS MST 30

P/N DNSTK30AA000

(zasilanie Sali operacyjnej pom.30)
	Acumax

 AML 80+12

12V 80Ah12VDC
	40
	2014


Etap pierwszy wykonać do dnia 30.05.2015 r. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek dostarczyć nowe baterie akumulatorów o parametrach równoważnych z bateriami aktualnie zainstalowanymi w UPS-ach, z wyjątkiem żywotności, potwierdzonej certyfikatem producenta, minimum 10 lat. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 2 lat. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek unieszkodliwienia zużytych baterii akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dostarczyć kartę przekazania odpadu.
2. Etap drugi: 

· dokonać wymiany i unieszkodliwienia baterii akumulatorów w  UPS-ach;

· wykonać przegląd i konserwację (czyszczenie, sprawdzenie konfiguracji).
	Lp.
	Miejsce posadowienia UPS, typ
	Rodzaj akumulatora
	Ilość szt.
	Data zamontowania

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	1. 
	Wentylatornia 

ETA – PowerArt 

3/3/20 kVA

(zasilanie bloku operacyjnego modułowego)
	Europower, 
EP 42-12 
(12V, 42Ah) 
20HR


	60
	04.2009 r.

	
	
	
	
	


Etap drugi wykonać do dnia 30.09.2015 r. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek dostarczyć nowe baterie akumulatorów o parametrach równoważnych z bateriami aktualnie zainstalowanymi w UPS-ach, z wyjątkiem żywotności, potwierdzonej certyfikatem producenta, minimum 10 lat. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 2 lat. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek unieszkodliwienia zużytych baterii akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dostarczyć kartę przekazania odpadu.

3. Etap trzeci: 

· dokonać wymiany i unieszkodliwienia baterii akumulatorów w  UPS-ach;

· wykonać przegląd i konserwację (czyszczenie, sprawdzenie konfiguracji).
	Lp.
	Miejsce posadowienia UPS, typ
	Rodzaj akumulatora
	Ilość szt.
	Data zamontowania

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Zasilanie serwera

Smart UPS-RT-10kVA-RM230V
	Silver-Oxide

RBC44
	6szt.
	2011


Etap trzeci wykonać do dnia 30.12.2015 r. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek dostarczyć nowe baterie akumulatorów o parametrach równoważnych z bateriami aktualnie zainstalowanymi w UPS-ach, z wyjątkiem żywotności, potwierdzonej certyfikatem producenta, minimum 10 lat. Wykonawca udzieli gwarancji minimum 2 lat. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek unieszkodliwienia zużytych baterii akumulatorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz dostarczyć kartę przekazania odpadu.

Wykonawca  w  ramach  realizacji  niniejszego  zamówienia  wraz  z  dostarczonym przedmiotem  zamówienia  ma  obowiązek  przekazać Zamawiającemu  poniższe dokumenty:

- deklarację producenta  potwierdzającą zgodność wykonania  ogniw  baterii akumulatorowych z Polską Normą PN – EN 60896 – 2 lub z IEC 896 – 2;

- certyfikat producenta  potwierdzający  żywotność projektowaną baterii akumulatorowych;

- kartę gwarancyjną dla każdej dostarczonej sztuki baterii akumulatorowych.
