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[bookmark: _GoBack]Czynności serwisowe dla agregatów wody lodowej


1. Sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu
2. Sprawdzenie ciśnień roboczych
3. Sprawdzenie szczelności układu 
4. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, hydraulicznych, sterowania
5. Sprawdzenie/uzupełnienie stanu napełnienia instalacji
6. Sprawdzenie /uzupełnienie poziomu oleju w sprężarkach
7. Sprawdzenie poboru mocy agregatu i jego elementów
8. Sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek
9. Sprawdzenie i ew. korekta kabli zasilających i przewodów sterowania
10. Sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych
11. Sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki
12. Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu
13. Sprawdzenie stanu mechanicznego wentylatorów
14. Sprawdzenie i czyszczenie skraplacza
15. Wymiana oleju w sprężarkach- co 24 miesiące

