Załącznik nr 3

Wykonanie przeglądu i konserwacji UPS-ów zainstalowanych 

w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zgodnie z załącznikiem nr 4.
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

· kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Przez słowo zewnętrznych należy rozumieć połączenia dostępne z zewnątrz UPS, tzn: listwy zaciskowe UPS, połączenia baterii zewnętrznych, połączenia z zewnętrznym obejściem serwisowym;

· kontrola stanu pracy sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów;
· sprawdzenie stanu baterii oraz test baterii (przez test baterii należy rozumieć uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy typowym obciążeniu występującym na obiekcie);
· przegląd podzespołów UPS; 

· sprawdzenie poprawności sygnalizacji  i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD;
· próbne przełączanie z symulowaniem ( pozwalające ocenić stan techniczny oraz wykryć nieprawidłowości w pracy urządzenia): 

· braku napięcia zasilającego (wyłączenie / włączenie falownika);
· przeciążenia, uszkodzenia UPS (kontrolne przełączenie falownik / Bypass);
· przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy;
· czyszczenie podzespołów z kurzu, odkurzenie wnętrza zasilacza, transformatorów separacyjnych i filtrów;
· sprawdzenie stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych;
· pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych UPS (rzeczywistych);
· kontrolę stanu kondensatorów DC, AC oraz wentylatorów;
· stanu baterii, pomiary rezystancji wewnętrznej baterii, pozwalające ocenić stan techniczny poszczególnych akumulatorów dotyczy: załącznik nr 1 pozycja nr 1; 
· kontrola dodatkowych elementów jak:

· prawidłowej reakcji UPS na testy z wyłącznikiem p.pożarowym EPO;

Po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi Raport Serwisowy w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu. Dokument ten będzie  zawierał  wskazanie daty i  godziny  wykonania przeglądu, aktualne  informacje  o  stanie  technicznym  urządzenia,  jego  warunkach  eksploatacyjnych,  ewidencji dokonanych  czynności  oraz  uwagi  i  zalecenia  eksploatacyjne  skierowane  do  służb  technicznych Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia uszkodzenia, awarii lub konieczności wymiany wentylatorów, baterii akumulatorów lub innych elementów urządzenia wykraczającej poza zakres serwisu, przeglądu i konserwacji, Zamawiający zleci odrębnym zleceniem/zamówieniem jej naprawę po uprzednim otrzymaniu oferty cenowej.
