Załącznik nr 3


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i uzupełnienie czynnika chłodzącego R410A w agregacie wody lodowej BlueBox Zeta Echos 10.2 ST 1 PS pracującego na potrzeby Bloku Operacyjnego Modułowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. 

Zakres prac:
1. Wyłączenie urządzenia z eksploatacji i zasilania elektrycznego.
1. Odessanie/odpompowanie pozostałego czynnika chłodniczego z układu sprężarek.
1. Pomiar wagi pozostałego czynnika i określenie brakującej ilości czynnika.
1. Napełnienie znamionową ilością czynnikiem chłodniczym agregatu wody lodowej.
1. Kontrola szczelności układu połączeń.
1. Uruchomienie agregatu i sprawdzenie działania poszczególnych elementów agregatu wody lodowej.
1. Po miesiącu od daty uzupełnienia czynnika, ponowne sprawdzenie szczelności układu. 
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