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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy /jest to zasobnik, w którym magazynowana jest ciepła woda/ do pomieszczenia wymiennikowni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33. Prace polegać będą na wymianie trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1500 litrów wody zainstalowanych w pomieszczeniu wymiennikowni Szpitala w Kołobrzegu.

Zakresem prac jest :
· demontaż trzech zbiorników metalowych ocynkowanych należy przeprowadzić w pomieszczeniu    wymiennikowni ze względu na brak możliwości demontażu w całości   
· zdemontowane zbiorniki należy w obecności przedstawiciela  Zamawiającego przekazać na złom,   zamawiający na podstawie dowodu PZ wystawi fakturę sprzedaży powyższego złomu
· dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy    wyposażony w izolację, czujnik temperatury, anody  
· wykonanie nowej instalacji połączeniowej w technologii PP
· wykonanie obejścia tymczasowego zasilania szpitala w ciepłą wodę użytkową  
· wykonanie próby ciśnieniowej 
· uruchomienie nowych zbiorników wraz z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego /koszty ponosi wykonawca/
· naprawa uszkodzonych otworów drzwiowych, ścian powstałych w trakcie demontażu powyższych urządzeń  

Uwaga : 
Istniejące zbiorniki to : ZCW 1500 o parametrach roboczych 
ciśnienie – 6bar/10bar
temperatura pracy
od 5°C do 85°C 
medium - woda

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna.
Prace odbywać się będą na czynnym obiekcie szpitala.
Warunki gwarancji zgodnie z wytycznymi producenta oraz na prace montażowe min 24 miesiące

Termin wykonania 60 dni od daty podpisania umowy 
Wykonawca sporządza dokumentację do Urząd Dozoru Technicznego. Zatwierdzenie dokumentacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz koszt rejestracji i odbioru zasobników z udziałem UDT i Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

Oferta cenowa powinna zawierać:
- cenę demontażu trzech zbiorników
- cenę trzech zbiorników 
- cenę montażu trzech zbiorników
- cena wykonania obejścia zasilania szpitala(tj. wykonanie instalacji pomijającej zasobniki ciepłej wody)
-  wartość wykonanych prac 
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