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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wymiany i utylizacji nośnika ciepła w instalacji solarnej Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Opis instalacji solarnej
W skład instalacji solarnej wchodzą: 
· Kolektory słoneczne Viessmann Vitosol 200-BV -0,5 DIS25  – 200 szt. 
· Zasobnik ciepłej wody użytkowej Galmet SG(S) 1500 – 1 szt.
· Zbiorniki schładzające Reflex V – 2 szt.
· Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex S – 4 szt.
· Naczynia wzbiorcze buforów Reflex N – 3 szt. 
· Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze Refix DE – 1 szt. 
· Zbiorniki buforowe Galmet SG(B) 2000  – 4 szt.
· Pompy obiegowa Wilo Stratos 65/2-6 PN6/10, 230V – 2 szt.
· Pompa obiegowa Wilo Stratos 40/1-10 PN6/10, 230V – 1 szt.
· Pompa YONOS MAXO 40/0.5-12, PN6/10 (2120647) – 1 szt.
· Pompa obiegowa Wilo Stratos Z -50/1-9 PN6/10, 230V – 1 szt.

Zakres prac:
· spuszczenie nośnika ciepła wraz z utylizacją
· płukanie instalacji solarnej
· czyszczenie filtrów skośnych
· wymiana nośnika ciepła w instalacji solarnej ( około 2800 litrów)
· sprawdzenie poprawności działania grupy pompowej
· kontrola pracy sterownika solarnego
· sprawdzenie poprawności działania całego układu instalacji solarnej
· w razie konieczności  (spadek ciśnienia)  uzupełnienie nośnika ciepła w terminie 1 miesiąca od wymiany

Wykonawca przedstawi osobno koszt 1 litra nośnika ciepła oraz koszt  1 litra utylizacji starego nośnika ciepła. Całkowity koszt wymiany nośnika ciepła wraz z utylizacją będzie uzależniony od faktycznej ilości  wymienionego nośnika ciepła w instalacji solarnej.
Wykonawca po wykonaniu wymiany  nośnika ciepła i utylizacji dostarczy Zamawiającemu kartę odpadu.
Wykonawca z przeprowadzonych czynności sporządzi protokół i przekaże Zamawiającemu.  
Wykonawca udzieli co najmniej 3 lata gwarancji na nośnik ciepła.
Termin wykonania przeglądu i wymiany nośnika ciepła – do 30.11.2019 r.
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